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Komplexvorhaben
Umbau Hochtemperatur-
Warmeversorgungsnetz zum multivalenten
Energieverteilnetz und Adaption der peripheren
Anlagen
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Klinikum|St.GEORG

Projektvolumen: 6,4 Mio. €
Forderquote: 80%
Energieeinsparung: 27,4%
CO, Minderung:  3.043 t/a

Projektentwicklung 2016 bis 2020
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Energiemanagement System @

i . . . . Klinikum|St.GEORG
Implementierung von vitricon (Fa. EBC-Soft Leipzig) inikum|

Anbindung an GLT Datenbank von Johnson Controlls fur aktuelle und historische
Messwerte.

Grundlage fir weitere vitricon Bausteine (Inventar, Schlissel, Kataster, Flachenman,, ...)

ISO 50001 / DIN 16247

ready - EBC?BQGE

Nachweisfliihrung
Fordermittel

\ vitricon

vitriapp ==
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elektrischer Speicher

Klinikum St.GEORG

elektrischer Speicher

800kW
800kWh

,Siemens”

Zellenracks luftgekiihlt
mit FreikUhlfunktion

Umrichter Wassergekihlt

Trockentrafo 10kV Anbindung

Einsatzzweck—> Atypische Netznutzung
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Klinikum|St.GEORG

2 Betonstationen

ohne Batteriezellen
geliefert

Betriebsbereit bestlickt

34t
24t
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—— Bereich 1 T y
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~—  Bereich
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— Bereich 3

Bereich 4
- Bereich 5
— Bereiche 6-1 bis 6-3

() Schaltanlage Bereiche 1 bis 3
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= Bereich 7
Bereich 8

s Bereich 9



50kW
Gangbeleuchtung
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124 Straf3enleuchten

LEIPZIGER
LEUCHTEN
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64 Messungen AV und SV flinikum\St.GEORG
Uuber 7-30 Tage T —.
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Schorstelle entdeckt
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thermischer Speicher

Plan A:
GfK-Auskleidung
Kohlebunker
120m?

N b

.
-— il ) ] :
| - B
| begradigen
Bmm‘:mf_-‘,.ng\;v-, S
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thermischer Speicher @

Klinikum|St.GEORG

Kohlebunker

Beton stark
Verschlissen

Sanierung 20T€
+

aulleres
Tragwerk
notwendig
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thermischer Speicher @

Klinikum|St.GEORG
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Plan B: e

frei stehender
Druckbehalter
ca. 100m?
17m hoch
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thermische Speicher + WP

26 Messungen von Zapf- und Zirkulationslast
uber 1 Woche
FLEXIM-Priifbericht fiir Ultraschall-Durchflussmessgerat %é F L Ex I M

Klinikum St. Georg lpro K
Name Station gGmbH, Untterneh Ingeni llsch Prifdatum 27.02 2020 (dd.mm yyyy)
Delitzscher Str.__ aitmbH
Messumformer  CDQ2NS2 Messstellnnumme E‘]‘:;' L Priffzsit 103753 {hh:mm:ss)
SH M F721 72106038 Firmware-Version 7203 Prufdaver G Tage, 223218 {hhummiss)
K-Faktor kA K-Faktorinvert. & A Prifmuster 299770 (Datenpunkie)
Durchfluss bei max k. A. Berechnete Schallg k. A Techniker Daniel Landgraf
Data source 2020_03_05_08_11_FLUXUS X2X USB fluws. Data Series Messwertrethen-Nr. 1
Di o M fi mer :‘ tri jat |“ fi mer
e :
| { ms | 032 | mm 35,00
Rohrwanddicke mm 1,50
Snaps OK 27.02.2020 10:37:54 K. A Rohrwandmaterial Kupfer
1,00 T Gemessene Laufzeit Raigkeit mm 0.00
i Fluid Wasser
0 H Fluidschallgeschw | mis 155251
060 E Fluigtemp. *c 60,00
: Fluiddruck kA
040 ; SN Sensor CDQZN52101863
i Schallwege 6
04 E Sensorabstand m 53,42
i Volumeneinhelten m*h
Dampfung s 10
-0,2¢ |Speicherung freigeq Ja
[ Ablagemodus Letzier Wert
-0.4¢ | Ablagerate s 2
H Ringpuffer Nein
B i Zusatzl. Diagnose Mein
ool H [Schiei T 0,03 mis (Standard)
' Schisichmenge - 0,03 mis (Standard)
e s gpaoymarssgss. Feldkalibrierungen iehe Parameterseil|
Zait lus!
Volumenstrom
Kanal A
4,00
=350
E300
,5,2.50 |
E 2,00 it
;f 1,50 .
<100 '
28.02.2020 20.02.2020 01.03.2020 02.03.2020 03.03.2020 04.03.2020 05.03.2020
Lot
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thermische Speicher + WP

1. Lieferung: 3x Oscar, 2x Warmepumpen, 3x Friwa Klinikum St.GEORG
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thermische Speicher + WP

4000l Oscar
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thermische Speicher + WP




thermische Speicher + WP @

~ Klinikum|St.GEORG
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Klinikum|St.GEORG
3D-Raumscan i
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Klinikum St.GEORG
3D-Raumscan

nachtragliche
Messungen von BUro aus

- | 1078m Breig
e _0458m

11,959m Hohe
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Klinikum St.GEORG

26 Regelventile statt Differenzdruckventile

- dynamische Durchflussregelung
- Vernetzung mit BACnet IP

> keine BACnet Infrastruktur vorhanden

Hochauflasender Reglerbox mit:
Stellantrieb — Dynamischer Durchflussregelung
\‘\.\ — Energie-Monitoring
. -~ — Warmetauscher-Optimierung

— Daisychain-Ethernet-Netzwerkanbindung
— WLAN-5chnittstelle fir Verbindung mit ABT Go App

Regelventil

Abgeglichene Temperatur-
fiihler fir Vor- und Ricklauf

Ultraschall-
—— Durchflussfihler

Neue Energiesysteme NEU e.V. Leipzig 02.06.2020



Stromungsverteiler im Heizhaus
ca. 3.000I
Einzelanschluss aller Erzeuger + Puffer

ZORTSTROM Multi-H 4-stufig
Durchmesser 1.300 mm
Hohe 2.540 mm

Inhalt ca. 3.089 |

Stutzen 70 mm

Muffen 70 mm

Puffer

80-105°C ©Q [+
B0°C

50-70°C

<50°C

8 2l B = 2
B =1 g8 B8 3
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Ertuchtigung RLT Antriebe @

Klinikum|St.GEORG

Ersatz 16 riemengetriebener Radialventilatoren
gegen direktangetriebene Axialventilatoren

+ Nachrustung von 12 Druckregelungen

+ Tausch von 32 KVS-Pumpen
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hydraulischer Abgleich @

Klinikum|St.GEORG
ca. 1000 Heizkorper werden hydraulisch abgeglichen
ca. 40 Ventilunterteile werden erneuert

Corona-bedingt im Herbst 2020
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Zentrale Verwaltung aller Energiespeicher, thermisch und elektrisch
* Anpassen der IT, Installation von SCADA, 0.a. (z.B. SiMon)
* Vermeiden von Lastspitzen

Flexibles Verschieben von Energie — auch Elektroenergie (Atypische Netznutzung
und weitere netzdienliche Dienste)

Solarthermie

o4

Photovoltaik

Pufferspeicher

Gaskessel
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Aquiferspeicher

Zukiinftig: Klinikum|St.GEORG

Speicherung der sommerlichen Uberschusswirme
* Rickkihlung von Kaltemaschinen e, T

. . L. . Wahlkampf bis zum Schluss
e Passive Kuhlung der Medizintechnik

Von Andreas Tapperl

Die wichtigsten Positionen von Jung und Gemkow auf einen Blick

\

I E—

e Passive Temperierung der Neubauten

+ was die Zukunft noch bringt

Klimaschutz

B Jung: Er will 2023 aus der Braunkohle aussteigen und Leipzig seine Warme
selbst erzeugen lassen. ,Wir konnen es in den nachsten zehn Jahren schaffen,
uns als Stadt nachhaltig energetisch auf dem modernsten Stand der Technik
selbst zu versorgen®, sagt der OBM. Er will dafur auch einen ,Cool-City-Plan”
aufstellen - mit granen Klimaschneisen und Grandachern als naturliche
Klimaanlagen, nachhaltigem Wassermanagement und saisonalen

Warmespeichern im Grundwasser.
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Vielen Dank fiir lhre
Aufmerksamkeit.

Daniel Landgraf
e/-Gruppe

d.landgraf@e7-gruppe.de
03471 4234 §450




